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Cílem této bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody pomocí solární 
soustavy. Teoretická část se zabývá solárními soustavami, solárními kolektory a 
stagnací solárních soustav. Druhá část se zabývá samostatným návrhem vytápění a 
přípravy teplé vody v rodinném domě. Jako zdroj tepla byl navržen kondenzační kotel a 
solární kolektory. Přípravu teplé vody taktéž zajišťuje kondenzační kotel a solární 











The aim this bachelor thesis is the design of heating and preparing of domestic hot 
water via solar system. The theoretical part deals with the solar systems, solar collectors 
and stagnation of solar systems. The second part deals with a separate proposal heating 
and preparing of domestic hot water in a family house. As a heat source was proposed 
condensing boiler and solar collectors. The hot water is also ensured condesing boiler 
and solar collectors.  The third part consist of a technical report and drawings heating of 
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Základním úkolem vytápění je vytvoření tepelné a vlhkostní pohody člověka uvnitř 
budovy. Zásadním řešením je správná volba stavebních materiálů, které přispívají 
k nižší energetické náročnosti budovy a neméně důležitá je volba zdroje tepla. V dnešní 
době se klade důraz na používání obnovitelných zdrojů, které jsou šetrné k životnímu 
prostředí a v budoucnu se předpokládá jejich růst. V roce 2020 by se měl podíl 
obnovitelných zdrojů zvýšit na 20 % celkové výroby energie v Evropě. 
V teoretické části je popsána solární energie, dále typy solárních soustav a druhy 
solárních kolektorů. 
Předmětem výpočtové části je návrh vytápění a ohřevu teplé vody solárním systémem. 




















A.1 Solární energie 
Solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Využití solární energie je 
šetrné k životnímu prostředí a její množství je závislé na klimatických podmínkách. Od 
Země je Slunce vzdáleno v průměru 1,5 x 1011 m. Tuto vzdálenost sluneční paprsek 
urazí za 8 min a 20 vteřin. Sluneční záření, které dopadá na zemský povrch, není ničím 
pohlcováno, na hranici atmosféry dopadá v původní podobě, ale v menší intenzitě. Na 
plochu, která je kolmá k slunečním paprskům dopadá na zemský povrch zářivý tok 
1367 W/m2. Tento tok je označován jako sluneční konstanta GSC. Z celkového výkonu 
dopadá na zemský povrch pouze 7,8 x 1014 kW. Nepatrná část je zachycena ostatními 
planetami a většina zářivého toku uniká do mezihvězdného a mezigalaktického 
prostoru. Výkon a energie dopadajícího slunečního záření je ovlivněn faktory, které lze 
měnit: zeměpisná šířka, azimut, úhel sklonu a které nelze měnit: deklinace, sluneční 
časový úhel, výška Slunce, azimut Slunce, úhel dopadu slunečního záření. [1], [8], [9] 
 
Obr. č. 1 Geometrie slunečního záření dopadajícího na obecnou plochu [1] 
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A.1.1 Přímé a difúzní sluneční záření 
Sluneční záření se dělí do dvou složek: přímé sluneční záření a difúzní sluneční záření. 
Přímé záření má mnohonásobně vyšší intenzitu v jednom směru. Difúzní záření má 
oproti přímému slunečnímu záření intenzitu ve všech směrech stejnou. [1] 
 
Obr. č. 2 Průměrný roční úhrn globálního slunečního záření v ČR [2] 
A.2 Solární tepelné soustavy – rozdělení podle aplikace 
A.2.1 Předehřev a příprava teplé vody 
Solární soustavy pro přípravu teplé vody jsou v dnešní době velmi rozšířené díky 
celoročně přibližně rovnoměrné spotřebě tepla. Používají se v rodinných domech, 
bytových domech, ale i např. v domovech důchodců, hotelech, penzionech, apod., kde 
je vysoká spotřeba teplé vody po celý rok nebo špička odběru v letních měsících. 
Solární kolektory lze použít do stávající soustavy jako předehřev vody, kde stávající 
zdroj teplé vody slouží jako dohřev. V rodinných domech se většinou aplikuje 




Obr. č. 3 Schéma přípravy teplé vody: vlevo - s předehřívacím zásobníkem, vpravo - s 
bivalentním zásobníkem [4] 
A.2.2 Příprava teplé vody a vytápění 
Díky nízkoenergetickým a pasivním domům mají uplatnění tzv. kombinované solární 
soustavy, které slouží k přípravě teplé vody a vytápění. Nízkoteplotní vytápění 
umožňuje využívat solární soustavy k vytápění především v přechodovém období. 
Ekonomické pokrytí v topném období se uvažuje mezi 15 až 35 % celkové roční 
potřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Pro správný návrh kombinované 
solární soustavy musí mít objekt kvalitní okna a dostatečnou tepelnou izolaci obálky 
budovy. Otopná soustava by měla pracovat s nízkými teplotami. Sklon kolektorů se 
doporučuje nad 45° s orientací k jihu, kdy letní přebytečné zisky klesají a zimní zisky 
mírně narůstají. Letní přebytky tepla lze uplatnit např. pro ohřev bazénové vody. Pokud 
není možné přebytky využít, je vhodné plochu kolektorů nepředimenzovat a zajistit 




Obr. č. 4 Schéma solární kombinované soustavy s centrálním zásobníkem tepla [9] 
A.2.3 Ohřev bazénové vody 
Soustavy pro ohřev bazénové vody můžeme rozlišit jako sezónní nebo celoroční. 
 Sezónní soustavy -  Využívají se pro ohřev vody ve venkovním bazénu, kde se 
předpokládá provoz převážně v letních měsících. Teplonosnou kapalinou je bazénová 
voda, která protéká kolektorem. Jako kolektory se používají nezasklené plastové 
absorbéry, které jsou odolné proti desinfekčním prostředkům do bazénové vody.  
Celoroční soustavy - U krytých bazénu se předpokládá celoroční provoz, proto jsou zde 
použity celoroční solární soustavy s dohřevem dodatkovým zdrojem tepla. Teplonosnou 
kapalinou je nemrznoucí směs. Solární okruh je oddělen od bazénové vody výměníkem 




Obr. č. 5 Schéma solární soustavy pro ohřev bazénové vody (v obtoku filtrace) [10] 
A.2.4 Solární chlazení 
V letním období, kdy vznikají přebytky tepla, lze pro produkci chladu využít kombi-
plus soustavy – teplá voda, vytápění chlad. Používají se dva způsoby solárního chlazení 
– otevřené (absorpční, adsorpční) a uzavřené (desikační) cykly. [7], [11] 
 
Obr. č. 6 Možnosti využití sluneční energie pro chlazení [11] 
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Solární absorpční chlazení v uzavřeném cyklu 
Tepelná energie ze solárních kolektorů slouží v desorbéru k vypuzení chladiva roztoku 
při vysoké teplotě a tlaku. Páry zkondenzují v kondenzátoru a po expanzi se odpaří ve 
výparníku. Ve výparníku se chladící vodě odebírá teplo, které slouží pro chlazení. Páry 
chladiva se absorbují a v absorbéru dochází k jejich srážení. Díky čerpadlu mezi 
absorbérem a desorbérem koluje bohatý a chudý roztok s rekuperací tepla ve výměníku. 
[11] 
 
Obr. č. 7 Schéma solárního absorpčního cyklu (jednostupňový) [11] 
 
Solární desikační chlazení v otevřeném cyklu 
Tento cyklus využívá vodu jako chladivo v přímém styku s upravovaným vzduchem. 
Použití solárního desikačního otevřeného cyklu je především u větších budov. 
K odvlhčení upravovaného venkovního vzduchu slouží desikační rotační výměník. Po 
odvlhčení je vzduch předchlazen v rekuperačním výměníku, následně dochlazen a 
zvlhčen v adiabatické pračce. Sorpční rotor se otáčí mezi proudy čerstvého a odpadního 
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vzduchu. Jedna část odvlhčuje čerstvý vzduch a po otočení předává vlhkost do 
odpadního vzduchu. Desikant se regeneruje čerstvým nebo odpadním vzduchem 
ohřátým teplem ze solárních kolektorů. [11] 
 
Obr. č. 8 Schéma solárního desikačního chlazení a průběh změn v Molierově diagramu 
[11] 
A.3 Solární tepelné soustavy – dělení podle velikosti 
kolektorové plochy 
Malé solární soustavy – plocha do 20 m2 
Střední solární soustavy – plocha od 20 m2 do 200 m2  
Velké solární soustavy – plocha nad 200 m2 [1] 
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A.4 Solární tepelné soustavy – dělení podle průtoku 
teplonosné kapaliny 
A.4.1 Soustavy s nízkým průtokem (low flow) 
Měrný průtok teplonosné kapaliny se pohybuje od 10 do 15 l/(h.m2) . Používají se pro 
velkoplošné soustavy v kombinaci se stratifikačním zásobníkem. Ten pracuje na 
principu ukládání tepla do vrstev. V horní části zásobníku je objem o vyšší teplotě a je 
k dispozici v průběhu nabíjení bez nutnosti dohřevu. V dolní části zásobníku je objem o 
nižší teplotě. Při nízkém průtoku se teplonosná kapalina ohřeje o 30 až 50 K. [1] 
A.4.2 Soustavy s vysokým průtokem (high flow) 
Měrný průtok teplonosné kapaliny se pohybuje v rozmezí 50 až 70 15 l/(h.m2). Tyto 
soustavy mají uplatnění u maloplošných soustav. Díky vysokému průtoku se teplonosná 
kapalina ohřeje o 6 až 10 K. Celý objem zásobníku je nabíjen současně. [1] 
A.4.3 Soustavy s proměnným průtokem (matched flow) 
S pokročilou regulací se optimalizuje průtok teplonosné kapaliny pro dosažení 
vysokého solárního pokrytí. Oběhové čerpadlo je řízeno tak, aby na výstupu z kolektoru 
bylo dosaženo optimální teploty např. 60 °C jako u soustavy low flow. Tato teplota 
nabíjí horní část zásobníku. Pokud není dosaženo požadované teploty, pracuje soustava 
v high flow režimu a teplo se ukládá do spodní části zásobníku. [1] 
A.5 Solární kolektory 
Solární kolektor je určen k přeměně slunečního záření v tepelnou energii, která je 
předávána teplonosné látce, která protéká kolektorem. Tento jev se nazývá fototermální 
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přeměna. Jako teplonosná látka může být využita kapalina nebo vzduch. Kapalinou se 
rozumí voda nebo nemrznoucí směs. [1] 
A.5.1 Dělení solárních kolektorů 
Podle teplonosné látky: kapalinové, vzduchové 
Podle zasklení: bez zasklení, jednoduché, vícevrstvé, struktura 
Podle konstrukce: ploché, trubkové, koncentrační 
Podle absorbéru: plastový, kovový neselektivní, kovový selektivní, akumulační 
Podle tlaku výplně: atmosférický, vakuový [3] 
A.6 Typy solárních kapalinových kolektorů 
A.6.1 Plochý nekrytý kolektor 
Jedná se o nejjednodušší kolektor, který se skládá pouze z plastové rohože bez zasklení, 
tzv. absorbéru. Využívá se pro sezónní ohřev bazénové vody. Díky nezasklenému 
povrchu se zlepšují optické vlastnosti kolektoru, nevýhodou však jsou velké tepelné 
ztráty. Absorbér musí být vyroben z materiálu odolného proti UV záření a chlóru, např. 




Obr. č. 9 Bazénové absorbéry jako rohože z materiálu odolného vůči UV záření [3] 
A.6.2 Plochý neselektivní kolektor 
Deskový kolektor se zasklením a kovovým absorbérem s neselektivním povlakem. 
Používá se pro předehřev vody v letním období z důvodu velkých tepelných ztrát 
absorbéru v zimním období. V dnešní době se vyskytují v malém množství. [1] 
A.6.3 Plochý selektivní kolektor 
Deskový kolektor se zasklením a kovovým absorbérem se selektivním povlakem. 
Selektivní povrch zvyšuje absorpční vlastnosti a snižuje emisivitu. Používá se 
k celoročnímu ohřevu vody a vytápění. Díky zasklení jsou nižší tepelné ztráty, nicméně 
část slunečního světla se od zasklení odráží. Absorbér je vyroben z vodivých materiálů, 
jako je měď nebo hliník a je navařen, napájen nebo nalisován na rám kolektoru, který je 
opatřen tepelnou izolací pro snížení tepelných ztrát. Jedná se o tzv. atmosférický 
kolektor, tzn., že tlak vzduchu v prostoru kolektorové skříně je stejný jako ve 




Obr. č. 10 Plochý kapalinový kolektor [4] 
A.6.4 Plochý vakuový kolektor 
Je obdobou plochého selektivního kolektoru. Používá se k celoročnímu ohřevu TV a 
vytápění. Rozdílem je využití vakua místo tepelně izolační vrstvy, což snižuje ztráty a 
zvyšuje účinnost v chladných měsících. Tlak uvnitř kolektoru je nižší než atmosférický 
tlak ve venkovním prostředí. Rám kolektoru musí být vakuotěsný. Kvůli působení 
vnějšího atmosférického tlaku musí být zasklení vyztuženo rastrově uspořádanými 
nerezovými opěrnými elementy proti prasknutí. [1] 
 
Obr. č. 11 Plochý vakuový kolektor [5] 
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A.6.5 Trubkový jednostěnný vakuový kolektor 
Jedná se o kolektor s absorbérem se selektivním povrchem umístěným ve skleněné 
trubce. Má velmi dobrý přestup tepla z absorbéru do teplonosné látky. Vyrábí se 
převážně v Evropě. Odvod tepla z absorbéru zajišťuje tepelná trubice, přímo protékané 
koncentrické potrubí nebo přímo protékaný U- registr. Jednostěnné trubky se vyrábějí 
ze skla odolného proti teplotním změnám. Vnitřní prostor trubky je vakuován. [1] 
 
Obr. č. 12 Jednostěnný trubkový vakuový kolektor s tepelnou trubicí a přímo 
protékanou U- smyčkou [12] 
A.6.6 Trubkový dvoustěnný vakuový kolektor 
Kolektor s válcovou dvostěnnou skleněnou trubkou, tzv. Sydney trubka. Vnitřní stěna 
slouží k zachycení a přeměně slunečního záření na teplo a vnější stěna trubky je 
opatřena selektivním absorpčním povrchem a slouží k ochraně před atmosférickými 
vlivy. Prostor mezi oběma trubkami je vakuován. Sydney trubky jsou vyráběny 
z boritokřemičitého skla s odolností proti teplotním změnám a s nízkou tepelnou 
roztažností. Konstrukční řešení je obdobné jako u jednostěnných trubek, tzn. Přímo 
protékaný trubkový registr nebo tepelná trubice. Tento systém je určený pro 
kombinované soustavy pro vytápění nebo průmyslové aplikace s provozními teplotami 




Obr. č. 13 Trubkový dvoustěnný vakuový kolektor na bázi Sydney trubek s teplosměnnou 
lamelou [12] 
A.6.7 Soustřeďující koncentrační kolektory 
Kolektory, které využívají zrcadla nebo čočky k soustředění slunečního záření. Za 
soustřeďující kolektory jsou považovány i kolektory s vnějším zrcadlem nebo kolektory 
s vakuovanými trubkami s reflektorem vně trubic. Pro účinnost koncentračních 
kolektorů je potřeba dostatek přímého slunečního záření během roku. Podle tvaru 
ohniska se rozlišují kolektory s lineárním ohniskem a kolektory s bodovým ohniskem. 
[1] 
 
Obr. č. 14 Soustřeďující koncentrační kolektor [6] 
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A.7 Stagnace solárních soustav 
Stagnace je stav, kdy se teplo vyráběné v slunečním kolektoru neodvádí. To nastává, 
pokud je zásobník plně nabitý a regulace nesepne oběhové čerpadlo. V solárním 
kolektoru dochází k nulové účinnosti. Při vysoké intenzitě slunečního záření může 
docházet k varu teplonosné kapaliny a následným pronikáním páry do rozvodů. 
Stagnace může nastat i při poruše oběhového čerpadla nebo výpadku elektrického 
proudu. Procesy při stagnaci lze rozdělit do fází. [1] 
Fáze 1 – Kapalina v kolektoru se vlivem vysoké teploty roztahuje. 
Fáze 2 – Kapalina dosahuje bodu varu a postupně se tvoří bubliny a pára, která 
vytlačuje kapalinu z kolektorů. 
Fáze 3 – Zbytky kapaliny v kolektoru se odpařují a kolektor se vyplňuje párou. 
Fáze 4 – Kolektor se vysušuje a objem páry soustavy může poklesnout i při 
přetrvávajícím slunečním záření. 
Fáze 5 – Při nižší intenzitě slunečního záření klesá teplota kapaliny pod bod varu, pára 
zkondenzuje a kapalina opět vyplní kolektor. [1] 
A.7.1 Stagnační teplota 
Je to ustálená teplota kolektoru, který přijímá sluneční záření, ale teplo není odváděno. 
Stagnační teplota se měří v kolektoru, který není zapojen do soustavy nebo se stanoví 
výpočtem z křivky účinnosti solárního kolektoru při teplotě venkovního vzduchu 30 °C 




A.7.2 Ochrana proti problémům se stagnací 
Vyprazdňovací schopnost kolektorů 
Průběh stagnace lze ovlivnit vyprazdňovací schopností teplonosné látky při vzniku páry 
v kolektoru. Dobrá vyprazdňovací schopnost kolektoru zajišťuje vytlačení teplonosné 
látky z kolektoru a tím zabraňuje dalšímu vzniku páry. Naopak, špatná vyprazdňovací 
schopnost nezajistí vytlačení kapaliny z kolektoru a z toho důvodu vzniká pára, která se 
může šířit do rozvodů soustavy. [1] 
 
Obr. č. 15 Průběh stagnace v soustavě při použití kolektorů s různou vyprazdňovací 
schopností [1] 
Poloha zpětné klapky 
Pokud je zpětná klapka ve špatné poloze vzhledem k expanzní nádobě, dochází 
k vyprazdňování pouze horním vývodem. Vzniká velké množství páry, které se dostává 




Obr. č. 16 Správné (vlevo) a špatné (vpravo) umístění zpětné klapky v solární soustavě 
[13] 
Návrh expanzní nádoby 
Expanzní nádoba musí být nadimenzována tak, aby pojala veškerou kapalinu v soustavě 
a zabránila ztrátě kapaliny pojistným ventilem. Velikost expanzní nádoby by měla 
počítat s tvorbou páry v kolektorech při stagnaci a s vytlačením teplonosné kapaliny 
z kolektorů. [1] 
Volba teplonosné kapaliny 
U solárních soustav, kde se předpokládá vyšší četnost stagnačních podmínek, je 
doporučeno použití kvalitních nemrznoucích směsí, které nepodléhají degradaci a 
odolávají vysokým teplotám. [1] 
Sklon kolektorů 
Zvýšení sklonu kolektorů nad 45 °C omezuje stagnační podmínky. V letním období se 





















B.1 Analýza objektu 
Objekt 
Druh stavby:  rodinný dům  
Lokalita:  katastrální území Luka nad Jihlavou – kraj Vysočina 
Dispoziční řešení: Objektem je dvoupodlažní rodinný dům s venkovním bazénem. 
Dům sousedí se stávajícími garážemi a hospodářskou stavbou. 
Svislé nosné konstrukce jsou z plných pálených cihel a tvárnic 
systému Ytong. Stropy a podlahy jsou zatepleny. Střechu tvoří 
dřevěný krov s pálenou střešní krytinou. Sklon střechy je 30°. 
V objektu se nachází 7 obytných místností, 2 koupelny, WC, 
schodišťový prostor a chodba. 
Systém vytápění 
Otopná soustava: Dvoutrubková uzavřená soustava s nuceným oběhem vody, 
rozvody jsou vedeny v podlaze. 
Otopná tělesa: Desková se spodním středovým připojením, v koupelnách otopné 
žebříky s elektrickou vložkou pro letní provoz. 
Zdroj tepla: Plynový kondenzační kotel a solární kolektory pro podporu 
vytápění. 
Příprava teplé vody: Kombinovaný zásobník je ohříván solárními kolektory a 
v případě potřeby dohříván plynovým kondenzačním kotlem.  
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B.2 Výpočet tepelného výkonu 
B.2.1 Výpočet součinitele prostupu tepla U [W/m2K] pro dané 
konstrukce 
 
OBVODOVÉ ZDIVO YTONG 1NP       
VRSTVA d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi Rse 
Tenkovrstvá omítka 0,002 0,54 0,004 0,13 0,04 
YTONG P4-500 0,375 0,13 2,885     





STÁVAJÍCÍ ZDIVO           
VRSTVA d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi Rse 
Omítka 0,002 0,8 0,003 0,13 0,04 
CP 140/290/65 0,3 0,75 0,400     





OBVODOVÉ ZDIVO YTONG 2NP       
VRSTVA d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi Rse 
Tenkovrstvá omítka 0,002 0,54 0,004 0,13 0,04 
YTONG THETA 0,5 0,08 6,250     







VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO         
VRSTVA d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi Rsi 
Tenkovrstvá omítka 0,002 0,54 0,004 0,13 0,13 
YTONG P4-500 0,25 0,13 1,923     





VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO         
VRSTVA d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi Rsi 
Tenkovrstvá omítka 0,002 0,54 0,004 0,13 0,13 
YTONG P2-500 0,15 0,13 1,154     





PODLAHA 1NP           
VRSTVA d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi Rse 
Keramická dlažba 0,008 1,01 0,008 0,17 0 
ŽB deska 0,08 1,43 0,056     
PE fólie 0,0005 0,2 0,003     
EPS 100 Z  0,12 0,037 3,243     
Modif.asfalt.pás 0,003 0,2 0,015     









PODLAHA 2NP (NAD GARÁŽÍ)         
VRSTVA d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi Rse 
PVC 0,003 0,19 0,016 0,17 0,04 
ŽB deska 0,07 1,43 0,049     
PE fólie 0,0005 0,2 0,003     
EPS 100 Z  0,23 0,037 6,216     
Betonová deska 0,28 1,23 0,228     





STROP 2NP           
VRSTVA d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi Rse 
Isover UNI  0,32 0,035 9,143 0,1 0,04 
Parotěs. fólie JUTAFOL 0,0005 0,39 0,001     
SDK 0,0125 0,22 0,057     





PODLAHA 2NP           
VRSTVA d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi Rsi 
PVC 0,003 0,19 0,016 0,17 0,17 
ŽB deska 0,07 1,43 0,049     
PE fólie 0,0005 0,2 0,003     
EPS 100 Z  0,15 0,037 4,054     
Betonová deska 0,28 1,23 0,228     







VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO         
VRSTVA d [m] λ [W/mK] R [m2K/W] Rsi Rsi 
Tenkovrstvá omítka 0,002 0,54 0,004 0,13 0,13 
YTONG P2-500 0,1 0,13 0,769     





PLASTOVÁ OKNA TROJSKLO U=0,7 W/m2K 
DVEŘE VENKOVNÍ U=1,4 W/m2K 
DVEŘE VNITŘNÍ U=2 W/m2K   
 






OBVODOVÉ ZDIVO YTONG 
1NP 0,33 0,3 NEVYHOVUJE 
STÁVAJÍCÍ ZDIVO 1,74 1,05 NEVYHOVUJE 
OBVODOVÉ ZDIVO YTONG 
2NP 0,16 0,3 VYHOVUJE 
PODLAHA 1NP 0,29 0,45 VYHOVUJE 
PODLAHA 2NP (NAD GARÁŽÍ) 0,15 0,6 VYHOVUJE 
STROP 2NP 0,11 0,6 VYHOVUJE 
PLASTOVÉ OKNO 0,7 1,5 VYHOVUJE 
DVEŘE VENKOVNÍ 1,4 1,7 VYHOVUJE 




B.2.3 Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností 
Zádveří 101  15°C  -15°C











SO1 37,5 7,124 3,65 26,00 2,8 23,20 0,33 0,05 0,38 30 264,51
SO2 37,5 3,325 3,65 12,14 2,30 9,84 0,33 0,05 0,38 5 18,69
SN1 25 2,924 3,65 10,67 1,89 8,78 0,46 0,05 0,51 -5 -22,40
SN2 10 1,162 3,65 4,24 2,1 2,14 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN3 10 3,1 3,65 11,32 0 11,32 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN4 15 1,037 3,65 3,79 1,68 2,11 0,7 0,05 0,75 -9 -25,55
SN5 25 1,1 3,65 4,02 0 4,02 0,46 0,05 0,51 -9 -18,43
SN6 15 1,125 3,65 4,11 0 4,11 0,7 0,05 0,75 -9 -27,72
Pdz - 13,11 13,11 0,29 0,05 0,34 15 66,86
Str 13,11 13,11 0,21 0,05 0,26 0 0,00
OZ1 1 0,6 0,6 0,7 0,02 0,72 30 12,96
OZ2 1 2,2 2,2 0,7 0,02 0,72 30 47,52
DO1 1 2,3 2,3 1,4 0,02 1,42 5 16,33
DN1 0,9 2,1 1,89 2 0,02 2,02 -5 -19,09
DN2 1 2,1 2,1 2 0,02 2,02 0 0,00




Vm=39,723 n50=3 e=0,03 ε=1 nmin=0,5 Vinf,i= 7,15 Vmin,i=19,86 Vi=19,86
ɸi 485,65
Pokoj 102  20°C  -15°C











SO1 37,5 5,675 3,65 20,71 0 20,71 0,33 0,05 0,38 10 78,71
SO2 37,5 8,062 3,65 29,43 6,21 23,22 0,33 0,05 0,38 35 308,78
SO3 30 3,927 3,65 14,33 0 14,33 1,74 0,05 1,79 10 256,57
SN1 10 4,622 3,65 16,87 0 16,87 0,96 0,05 1,01 5 85,20
SN2 10 0,903 3,65 3,30 0 3,30 0,96 0,05 1,01 5 16,64
SN3 10 1,111 3,65 4,06 0 4,06 0,96 0,05 1,01 5 20,48
SN4 25 2,924 3,65 10,67 1,89 8,78 0,46 0,05 0,51 5 22,40
Pdz - 37,20 37,20 0,29 0,05 0,34 20 252,96
Str 37,2 37,20 0,21 0,05 0,26 0 0,00
OZ1 2,7 2,3 6,21 0,7 0,02 0,72 35 156,49













Koupelna 103  24°C  -15°C











SO1 30 3,326 3,65 12,14 0 12,14 1,74 0,05 1,79 14 304,23
SO2 37,5 1,079 3,65 3,94 0,60 3,34 0,33 0,05 0,38 39 49,47
SN1 15 1,368 3,65 4,99 0 4,99 0,7 0,05 0,75 9 33,70
SN2 25 1,1 3,65 4,02 0 4,02 0,46 0,05 0,51 9 18,43
SN3 15 1,949 3,65 7,11 1,68 5,43 0,7 0,05 0,75 9 48,02
Pdz - 6,70 6,70 0,29 0,05 0,34 24 54,67
Str 6,7 6,70 0,21 0,05 0,26 9 15,68
OZ1 1 0,6 0,6 0,7 0,02 0,72 39 16,85




Vm=20,301 n50=3 e=0,03 ε=1 nmin=0,5 Vinf,i= 3,654 Vmin,i=10,15 Vi=10,15
ɸi 706,14
Tech.místnost 104  15°C  -15°C











SO1 30 1,651 3,65 6,03 0 6,03 1,74 0,05 1,79 5 53,93
SN1 25 2,214 3,65 8,08 0 8,08 0,46 0,05 0,51 -9 -37,09
SN2 15 1,312 3,65 4,79 0 4,79 0,7 0,05 0,75 -9 -32,32
SN3 10 3 3,65 10,95 0 10,95 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN4 10 1,312 3,65 4,79 2,1 2,69 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN5 10 1,069 3,65 3,90 0 3,90 0,96 0,05 1,01 -5 -19,70
SN6 10 0,82 3,65 2,99 0 2,99 0,96 0,05 1,01 -5 -15,11
SN7 10 4,584 3,65 16,73 0 16,73 0,96 0,05 1,01 -5 -84,49
Pdz - 12,00 12,00 0,29 0,05 0,34 15 61,20
Str 12 12,00 0,21 0,05 0,26 0 0,00




Vm=36,36 n50=3 e=0,03 ε=1 nmin=0,5 Vinf,i= 6,545 Vmin,i=18,18 Vi=18,18
ɸi 111,80
Schodiště 201  15°C  -15°C











SO1 50 4 3,01 12,04 2,175 9,87 0,16 0,05 0,21 30 62,15
SN1 15 3,7 3,01 11,14 0 11,14 0,7 0,05 0,75 -9 -75,17
SN2 15 2,25 3,01 6,77 1,89 4,88 0,7 0,05 0,75 0 0,00
SN3 10 1,25 3,01 3,76 0 3,76 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN4 10 1,25 3,01 3,76 1,89 1,87 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN5 10 1,449 3,01 4,36 0 4,36 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN6 10 3 3,01 9,03 0 9,03 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN7 15 1 3,01 3,01 0 3,01 0,7 0,05 0,75 -5 -11,29
Pdl - 8,27 8,27 0,21 0,05 0,26 -9 -19,35
Str 8,27 8,27 0,11 0,05 0,16 21 27,79
OZ1 1,5 1,45 2,175 0,7 0,02 0,72 30 46,98
DN1 0,9 2,1 1,89 2 0,02 2,02 0 0,00








Tech.místnost 202  15°C  -15°C











SN1 15 1,65 3,01 4,97 0 4,97 0,7 0,05 0,75 0 0,00
SN2 15 2,6 3,01 7,83 0 7,83 0,7 0,05 0,75 -5 -29,35
SN3 10 1,1 3,01 3,31 0 3,31 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN4 10 1,25 3,01 3,76 1,89 1,87 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN5 10 1,25 3,01 3,76 0 3,76 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN6 10 2,9 3,01 8,73 0 8,73 0,96 0,05 1,01 0 0,00
Pdl - 5,67 5,67 0,21 0,05 0,26 0 0,00
Str 5,67 5,67 0,11 0,05 0,16 21 19,05




Vm=15,252 n50=3 e=0,03 ε=1 nmin=0,5 Vinf,i= 2,745 Vmin,i=7,626 Vi=7,626
ɸi 67,40
Ložnice 203  20°C  -15°C











SO1 50 4 3,01 12,04 2,32 9,72 0,16 0,05 0,21 35 71,44
SO2 50 5,36 3,01 16,13 0 16,13 0,16 0,05 0,21 35 118,58
SN1 10 4 3,01 12,04 1,68 10,36 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN2 10 1,5 3,01 4,52 1,89 2,63 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN3 15 3,86 3,01 11,62 0 11,62 0,7 0,05 0,75 5 43,57
Pdl - 21,39 21,39 0,21 0,05 0,26 5 27,81
Str 21,39 21,39 0,11 0,05 0,16 26 88,98
OZ1 1,6 1,45 2,32 0,7 0,02 0,72 35 58,46
DN1 0,8 2,1 1,68 2 0,02 2,02 0 0,00




Vm=57,539 n50=3 e=0,03 ε=1 nmin=0,5 Vinf,i= 10,357 Vmin,i=28,77 Vi=28,77
ɸi 751,15
Pracovna 204  20°C  -15°C











SO1 50 3,55 3,01 10,69 0 10,69 0,16 0,05 0,21 35 78,54
SO2 50 1,85 3,01 5,57 1,26 4,31 0,16 0,05 0,21 35 31,67
SN1 10 3,55 3,01 10,69 0 10,69 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN2 10 1,85 3,01 5,57 1,68 3,89 0,96 0,05 1,01 0 0,00
Pdl - 6,57 6,57 0,21 0,05 0,26 0 0,00
Str 6,57 6,57 0,11 0,05 0,16 26 27,33
OZ1 0,9 1,4 1,26 0,7 0,02 0,72 35 31,75








Ložnice 205  20°C  -15°C











SO1 50 3,35 3,01 10,08 2,52 7,56 0,16 0,05 0,21 35 55,59
SN1 10 3,55 3,01 10,69 0 10,69 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN2 10 3,55 3,01 10,69 0 10,69 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN3 10 2,05 3,01 6,17 0 6,17 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN4 10 1,3 3,01 3,91 1,89 2,02 0,96 0,05 1,01 0 0,00
Pdl - 11,89 11,89 0,21 0,05 0,26 0 0,00
Str 11,89 11,89 0,11 0,05 0,16 26 49,46
OZ1 1,8 1,4 2,52 0,7 0,02 0,72 35 63,50




Vm=31,98 n50=3 e=0,03 ε=1 nmin=0,5 Vinf,i= 5,756 Vmin,i=15,99 Vi=15,99
ɸi 358,96
Pokoj 206  20°C  -15°C











SO1 50 3,35 3,01 10,08 2,52 7,56 0,16 0,05 0,21 35 55,59
SN1 10 3,55 3,01 10,69 0 10,69 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN2 10 3,55 3,01 10,69 0 10,69 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN3 10 3,35 3,01 10,08 1,89 8,19 0,96 0,05 1,01 0 0,00
Pdl - 11,89 11,89 0,21 0,05 0,26 0 0,00
Str 11,89 11,89 0,11 0,05 0,16 26 49,46
OZ1 1,8 1,4 2,52 0,7 0,02 0,72 35 63,50




Vm=31,98 n50=3 e=0,03 ε=1 nmin=0,5 Vinf,i= 5,756 Vmin,i=15,99 Vi=15,99
ɸi 358,96
Pokoj 207  20°C  -15°C











SO1 50 3,35 3,01 10,08 2,52 7,56 0,16 0,05 0,21 35 55,59
SN1 10 3,55 3,01 10,69 0 10,69 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN2 10 3,55 3,01 10,69 0 10,69 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN3 10 3,35 3,01 10,08 1,89 8,19 0,96 0,05 1,01 0 0,00
Pdl - 11,89 11,89 0,15 0,05 0,2 10 23,78
Str 11,89 11,89 0,11 0,05 0,16 26 49,46
OZ1 1,8 1,4 2,52 0,7 0,02 0,72 35 63,50








Chodba 208  20°C  -15°C











SN1 10 8,1 3,01 24,38 5,67 18,71 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN2 15 1,8 3,01 5,42 2,31 3,11 0,7 0,05 0,75 0 0,00
SN3 10 1,5 3,01 4,52 1,89 2,63 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN4 15 3,37 3,01 10,14 1,89 8,25 0,7 0,05 0,75 5 38,04
SN5 10 1,1 3,01 3,31 1,68 1,63 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN6 10 2,8 3,01 8,43 1,68 6,75 0,96 0,05 1,01 -4 -34,05
Pdl - 13,32 13,32 0,15 0,05 0,2 10 26,64
Str 13,32 13,32 0,11 0,05 0,16 26 55,41
DN1 0,9 2,1 1,89 2 0,02 2,02 0 0,00
DN2 0,9 2,1 1,89 2 0,02 2,02 0 0,00
DN3 0,9 2,1 1,89 2 0,02 2,02 0 0,00
DN4 0,9 2,1 1,89 2 0,02 2,02 0 0,00
DN5 1,1 2,1 2,31 2 0,02 2,02 0 0,00
DN6 0,8 2,1 1,68 2 0,02 2,02 -4 -13,57
DN7 0,8 2,1 1,68 2 0,02 2,02 0 0,00




Vm=35,83 n50=3 e=0,03 ε=1 nmin=0,5 Vinf,i= 6,45 Vmin,i=17,915 Vi=17,915
ɸi 304,71
WC 209  20°C  -15°C











SN1 10 1,1 3,01 3,31 1,68 1,63 0,96 0,05 1,01 0 0,00
SN2 10 1,1 3,01 3,31 0 3,31 0,96 0,05 1,01 -4 -13,38
SN3 10 1,6 3,01 4,82 0 4,82 0,96 0,05 1,01 -4 -19,46
SN4 15 1,6 3,01 4,82 0 4,82 0,7 0,05 0,75 5 18,06
Pdl - 1,76 1,76 0,15 0,05 0,2 10 3,52
Str 1,76 1,76 0,11 0,05 0,16 26 7,32




Vm=4,73 n50=3 e=0,03 ε=1 nmin=0,5 Vinf,i= 0,851 Vmin,i=2,365 Vi=2,365
ɸi 24,07
Koupelna 210  24°C  -15°C











SO1 50 5,25 3,01 15,80 2,175 13,63 0,16 0,05 0,21 39 129,42
SN1 10 3,44 3,01 10,35 1,68 8,67 0,96 0,05 1,01 4 41,83
SN2 10 1,7 3,01 5,12 0 5,12 0,96 0,05 1,01 9 46,51
SN3 10 1,2 3,01 3,61 0 3,61 0,96 0,05 1,01 4 14,59
SN4 15 1,75 3,01 5,27 0 5,27 0,7 0,05 0,75 9 35,56
SN5 15 0,866 3,01 2,61 0 2,61 0,7 0,05 0,75 4 7,82
SN6 15 2,837 3,01 8,54 0 8,54 0,7 0,05 0,75 4 25,62
Pdl - 15,89 15,89 0,15 0,05 0,2 14 44,49
Str 15,89 15,89 0,11 0,05 0,16 30 76,27










Celková ztráta objektu j 8,1 kW.
Spíž 211 15°C  -15°C











SO1 50 1,8 3,01 5,42 0 5,42 0,16 0,05 0,21 30 34,13
SN1 15 1,8 3,01 5,42 0 5,42 0,7 0,05 0,75 -9 -36,57
SN2 10 1,8 3,01 5,42 0 5,42 0,96 0,05 1,01 -5 -27,36
SN3 10 1,8 3,01 5,42 1,47 3,95 0,96 0,05 1,01 -5 -27,36
Pdl - 3,80 3,80 0,15 0,05 0,2 5 3,80
Str 3,8 3,80 0,11 0,05 0,16 21 12,77




Vm=10,22 n50=3 e=0,03 ε=1 nmin=0,5 Vinf,i= 1,84 Vmin,i=5,11 Vi=5,11
ɸi -37,37
Obýv.pokoj+kuchyň  212 20°C  -15°C











SO1 50 5,2 3,01 15,65 4,35 11,30 0,16 0,05 0,21 35 115,04
SO2 50 5,7 3,01 17,16 0 17,16 0,16 0,05 0,21 35 126,10
SO3 50 2,9 3,01 8,73 3,68 5,05 0,16 0,05 0,21 35 64,16
SO4 50 3,3 3,01 9,93 0 9,93 0,16 0,05 0,21 35 73,01
SO5 50 5,75 3,01 17,31 5,04 12,27 0,16 0,05 0,21 35 127,21
SN1 15 3,55 3,01 10,69 0 10,69 0,7 0,05 0,75 0 0,00
SN2 15 1,6 3,01 4,82 2,31 2,51 0,7 0,05 0,75 0 0,00
SN3 15 2,63 3,01 7,92 0 7,92 0,7 0,05 0,75 -4 -23,75
SN4 10 2,1 3,01 6,32 0 6,32 0,96 0,05 1,01 5 31,92
SN5 10 2 3,01 6,02 1,47 4,55 0,96 0,05 1,01 5 30,40
Pdl - 59,33 59,33 0,15 0,05 0,2 10 118,66
Str 59,33 59,33 0,11 0,05 0,16 26 246,81
OZ1 1,5 1,45 2,175 0,7 0,02 0,72 35 54,81
OZ2 1,5 1,45 2,175 0,7 0,02 0,72 35 54,81
OZ3 1,8 1,4 2,52 0,7 0,02 0,72 35 63,50
OZ4 1,8 1,4 2,52 0,7 0,02 0,72 35 63,50
OZ5 1,6 2,3 3,68 0,7 0,02 0,72 35 92,74
DN1 1,1 2,1 2,31 2 0,02 2,02 0 0,00




Vm=159,6 n50=3 e=0,03 ε=1 nmin=0,5 Vinf,i= 28,728 Vmin,i=79,8 Vi=79,8
ɸi 1697,81
ZTRÁTY CELKEM   [W]   = 8108
31 
 
B.3 Energetický štítek obálky budovy 
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
 (zpracovaný podle ČSN 73 0540-2/2011) 
 
Identifikační údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí 
provozovatel 
Rodinný dům 
Luka nad Jihlavou (Jihlava) 
Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 




Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnější objem vytápěné zóny budovy, 
nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 
963,35m3 
Celková plocha A  - součet vnějších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohraničujících objem budovy 
751,32m2 
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,78m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období im 



































[m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K] [W/(m
2.K)] [-] [W/K] 
SO1 55,21 0,3 1 16,56 0,33 1 18,22
SO2 34,2 1,05 0,31 11,13 0,33 0,31 3,5
SO3 36,5 1,05 0,31 11,88 1,74 0,31 19,69
PDL1 90,4 0,45 0,63 25,63 0,29 0,63 16,52
O 7,41 1,5 1,5 11,12 0,7 1 5,19
D 4,5 1,7 1 7,65 1,4 1 6,3
SO4 113,81 0,3 1 34,14 0,16 1 18,21
SO5 50,27 1,05 0,31 16,36 0,16 0,31 2,49
PDL2 120,03 0,6 0,31 22,33 0,15 0,31 5,58
STR 210,43 0,3 0,44 27,78 0,11 0,44 10,18






stěna - - -









0,69Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C Třída  B
Průměrný součinitel prostupu 
tepla podle 5.3.4 a tabulky 5
max. Uem pro A/V 
75% z požadované hodnoty
=
Tepelné vazby 0,02*751,32 0,05*751,32





















Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 163,44 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT  / A W/(m
2·K) 0,22 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m
2·K) 0,24 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m
2·K) 0,32 
 








2·K)] pro hranice klasifikačních tříd 
Obecně Pro hodnocenou budovu 
A  0,5 0,5.Uem,N 0,16  
B  0,75 0,75.Uem,N 0,24 
C 1 1.Uem,N 0,32 
D 1,5 1.5.Uem,N  0,48 
E 2 2.Uem,N  0,64 
 F 2,5 2,5.Uem,N  0,8 
G >2,5 >2,5.Uem,N  > 0,8 
Klasifikace: objekt byl zařazen do klasifikační třídy B  
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 11. 11. 2015 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Andrea Lustigová    
Zpracoval: Andrea Lustigová 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského 
parlamentu a rady č. 2002/91/ES a pr EN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 







CI 0,5 0,75 1 2 2,5
Uem 0,16 0,24 0,32 0,64 0,8
Štítek vypracoval Andrea Lustigová
Požadovaná hodnota průměrného součinitele 
prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 730540-
2U ve W/(m2.K)
0,32
  Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem
1,5
0,48
Platnost štítku do 11. 11. 2025  Datum 11. 11. 2015
klasifikace B
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkybudovy 
Uem ve W/(m
2.K)                                                     







































101 15 485,65 1x VKM 11-900/700 518 
102 20 1887,21 1x VKM 22-2300/600 1949 
103 24 706,14 
1x VKM 10-1400/500                               
KLMM 1220.600-600/1215 
411                                            
317 
201 15 144,5 1x VKM 10-500/500 147 
203 20 751,15 1x VKM 11-1400/700 805 
204 20 274,64 1x VKM 10-800/700 307 
205 20 358,96 1x VKM 10-1100/600 374 
206 20 358,96 1x VKM 10-1100/600 374 
207 20 382,74 1x VKM 10-1200/600 408 
208 20 304,71 1x VKM 10-800/700 307 
210 24 589,8 KLMM 1820.750-750/1810 600 
212 20 1697,81 2x VKM 10-1400/500 2x411 
      2x VKM 10-1600/500 2x469 
Σ7942,26 Σ8277 
 
B.5 Návrh zdroje tepla 
B.5.1 Potřebný výkon zdroje 
ܳ௏ = ܳ௓் + ்ܳ௏    
ܳ௏ = 8,1 + 0,45 = 8,55 ܹ݇ 
Zdroj tepla:   plynový kondenzační kotel ZSBR 16 – 3 E Cerapur Comfort 
Výkon:  3,7 – 15,9 kW  
36 
 
B.5.2 Řešení spalinových cest 
Vedení spalin bude řešeno spalinovým potrubím o průměru 80 mm ve stávajícím 
komíně. Provoz kotle je nezávislý na vzduchu z prostoru. Z toho důvodu je nasávání 
spalovacího vzduchu řešeno z vyústění kruhovou štěrbinou mezi spalinovým potrubím a 
šachtou. Průměr šachty komínu je 200 mm, délky L1 + L2 = 9,7 m, což vyhovuje 
požadavkům výrobce. 
 
Obr. č. 17 Řešení spalinových cest [14] 
37 
 
B.6 Návrh přípravy teplé vody 
B.6.1 Příprava teplé vody – zásobníkový ohřev 
Denní potřeba TV 
௣ܸ = 4 .40 = 160 ݈ 
Teplo odebrané 
ܳ௧ = 1,163 . ௣ܸ . (ݐ்௏ + ݐௌ௏) = 1,163 .0,16 . (55 − 10) = 8,37 ܹ݇ℎ 
Teplo ztracené 
ܳ௓் = ்ܳ . ݖ = 8,37 .0,3 = 2,51 ܹ݇ℎ 
Potřeba tepla celkem 
ܳ = ܳ௧ + ܳ௓் = 8,37 + 2,51 = 10,88 ܹ݇ℎ 
Rozložení potřeby TV v čase 
6 - 10 hod 25% 2,09 kWh 
10 - 13 hod 5% 0,42 kWh 
13 - 18 hod 30% 2,51 kWh 







1,163 . (55 − 10)
= 0,041 ݉ଷ 











Potřebná teplosměnná plocha 
∆ݐ =
( ଵܶ − ݐଶ) − ( ଶܶ − ݐଵ)
݈݊
( ଵܶ − ݐଶ)
( ଶܶ − ݐଵ)
=




= 34,026 °ܥ 
ܣ =












B.6.2 Bilance solární soustavy pro ohřev vody a podporu vytápění 
  
Bilance solárních termických systémů pro potřeby programu Nová zelená úsporám
Podprogram Rodinné domy - Oblast podpory C.3.1 a C.3.2 - Instalace solárních termických systémů
v souladu s metodikou TNI 73 0302:2014
Příjmení / Název: Jméno:
Identifikace nemovitosti:
Katastrální území  (číslo): Číslo listu vlastnictví:
Číslo parcely: Číslo popisné:
Žádám v oblasti podpory 2 C.3.2 547,5
4 osob
Spotřeba na osobu: 40 l/os.den (při 55 °C)
Příprava teplé vody a vytápění
Denní spotřeba teplé vody V TV,den 160 l/den
Teplota studené vody t SV 10 °C
Teplota teplé vody t TV 55 °C




Vytápění objektu (vyplňuje se pouze při žádosti v oblasti podpory C.3.2 - Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění)
2
Tepelná ztráta domu Q z 8,1 kW
20 °C
-15 °C




















Objem solárního zásobníku (uveďte podle projektu)
Vyhovuje podmínkám programu NZÚ - oblast podpory C.3.2
Vyhovuje podmínkám programu NZÚ - oblast podpory C.3.2
Všechny podmínky Programu v oblasti podpory C.3.2 jsou splněny.
Vyhovuje podmínkám programu NZÚ - oblast podpory C.3.2Minimální požadovaný objem solárního zásobníku 
Měrný využitelný zisk solárního systému q ss,u
Solární podíl (pokrytí potřeby tepla) f
Celkový využitelný zisk solárního systému Qss,u
Potřeba tepla pro vytápění
Střední denní teplota v solárních kolektorech t k,m
Použít data z výpočtu podle ČSN EN ISO 13 790 
Venkovní výpočtová teplota t ev
Vnitřní výpočtová teplota t iv
SP 750 Solar
Identifikace žadatele:
Přirážka na tepelné ztráty při přípravě teplé vody z
Srážka z tepelných zisků kolektorů vlivem tep. ztrát p
Typ solárního zásobníku (uveďte podle projektu)
Počet osob:
Sklon solárního kolektoru b
Azimut solárního kolektoru g (jih = 0°)
Potřeba tepla pro přípravu TV
Přirážka na tepelné ztráty otopné soustavy v
Optická účinnost h0
Vztažná plocha kolektoru
Lineární součinitel tepelné ztráty kolektoru a 1
Kvadratický součinitel tepelné ztráty kolektoru a 2
Počet kolektorů
Celková vztažná plocha kolektoru
Centrální zásobníkový ohřev s řízenou cirkulací
30
15
běžný standard, vyhláškou požadované tepelné vlastnosti konstrukcí
NE
C.3.2 - Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění
  
 
Návrh:  3ks solární kolektor FKC 
  Kombinovaný solární zásobník SP 750 Solar, celkový objem 750
měsíc n t ep t es
dny °C °C
1 31 -1,3 1,8
2 28 -0,1 2,7
3 31 3,7 6,3
4 30 8,1 10,7
5 31 13,3 16,0
6 30 16,1 18,6
7 31 18 20,5
8 31 17,9 21,1
9 30 13,5 17,1
10 31 8,3 11,7
11 30 3,2 6,4























– 2 S 
G T,m h k H T,měs Q k,u Q p,TV Q p,VYT
W/m2 - kWh/m2 kWh kWh kWh
349 0,33 32,0 57 337 2888
427 0,42 52,40 118 305 2462
500 0,50 90,0 241 337 2210
525 0,55 128,2 377 327 1562
540 0,59 154,8 493 337 908
543 0,61 146,9 483 327 0
535 0,63 145,8 489 337 0
522 0,63 151,0 507 337 0
496 0,59 103,0 324 327 853
438 0,51 78,9 218 337 1586
363 0,40 40,3 87 327 2204
319 0,31 25,3 42 337 2644
1149 3435 3973 17318




























B.7 Dimenzování a hydraulické posouzení potrubí, návrh 
oběhových čerpadel 
B.7.1 Dimenzování a hydraulické posouzení potrubí otopné soustavy 
 
 
č.ú. Q M l DN R w R*I součetξ Z ΔpRV R*I+Z+ΔpRV ΔpDIS
(W) (kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
DIMENZOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO OKRUHU
1 600 52 4,45 12x1 70 0,189 312 11,2 200 TPV(4) 500 1262 1262
2 1011 87 2,4 15x1 50 0,189 120 0,2 4 0 124 1385
3 1422 122 14,15 18x1 33 0,173 467 10,6 159 0 626 2011
4 1891 163 2,7 18x1 55 0,233 149 0,5 14 0 162 2173
5 2360 203 2,96 18x1 80 0,289 237 0,5 21 0 258 2430
6 2768 238 3,6 22x1 36 0,215 130 0,5 12 0 141 2572
7 3142 270 3,6 22x1 45 0,244 162 0,5 15 0 177 2748
8 3516 302 2,37 22x1 55 0,274 130 0,5 19 0 149 2898
9 3823 329 5,1 22x1 65 0,302 332 3,2 146 0 477 3375
10 4277 368 3,9 22x1 80 0,34 312 0,5 29 0 341 3716
11 5082 437 3,8 22x1 110 0,407 418 0,3 25 0 443 4159
12 5082 437 1,4 22x1 110 0,407 154 0,5 41 0 195 4354
13 5600 482 10,95 22x1 130 0,448 1424 3,1 311 0 1735 6089
14 7549 649 8,5 22x1 220 0,604 1870 3,1 565 0 2435 8524
15 8277 712 1,3 22x1 260 0,663 338 5,1 1121 0 1459 9983





(W) (kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa) (Pa) (Pa)
DIMENZOVÁNÍ OSTATNÍ
1) 147 13 11 8x1 55 0,134 605 5,8 52 TRV(1) 657
2) 454 39 6,2 12x1 45 0,145 279 4,4 46 325 3716
3) 805 69 1,5 15x1 33 0,148 50 5,8 64 TRV(4) 113 4159
4) 317 27 1,1 12x1 24 0,1 26 5,8 29 TPV(0,5) 55
5) 728 63 1,5 15x1 28 0,135 42 4,4 40 82 9983





(W) (kg/h) (m) Dxt (Pa/m) (m/s) (Pa) (-) (Pa) (Pa) (Pa)
DIMENZOVÁNÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM
1 411 35 0,7 12x1 36 0,127 25 3,8 31 TRV(3) 56 1385
2 411 35 0,7 12x1 36 0,127 25 4,4 35 TRV(3) 61 2011
3 469 40 0,7 12x1 45 0,145 32 3,9 41 TRV(3) 72 2173
4 469 40 0,7 12x1 45 0,145 32 4,4 46 TRV(3) 78 2430
5 408 35 0,8 12x1 36 0,127 29 4,1 33 TRV(2) 62 2572
6 374 32 0,8 12x1 33 0,121 26 6,9 51 TRV(3) 77 2748
7 374 32 0,8 12x1 33 0,121 26 4,6 34 TRV(2) 60 2898
8 307 26 0,9 10x1 65 0,152 59 7,2 83 TRV(2) 142 3375
9 307 26 0,9 10x1 65 0,152 59 4,1 47 TRV(2) 106 3716
10 518 45 0,9 12x1 55 0,164 50 6,9 93 TRV(2) 142 6089
11 1949 168 0,8 22x1 20 0,153 16 4,6 54 TRV(8) 70 8524
12 411 35 0,7 12x1 36 0,127 25 7,2 58 TRV(2) 83 9983
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B.7.2 Kompenzace délkových změn 
Tvarový U kompenzátor 
∆࢒ =  ࢻ . ࢒૙ . ∆࢚ 
ࡸ࢖ = ࢉ . √∆࢒ . ࢊ 
d l0 α ∆t ∆l Lp 
22 18000 1,66E-05 35 10,5 927,12 
Charakteristický rozměr R se stanoví tabulkově v závislosti na průměru trubky a 
prodloužení trubky ∆l. 
Pro prodloužení menší než 12 mm není nutné kompenzátor navrhovat, avšak na stranu 










B.7.3 Návrh čerpadla pro otopnou soustavu 
Navrženo oběhové čerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 130 
 




B.7.4 Dimenzování solárního okruhu 
 
Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací Armaflex HT tloušťky 25 mm. Izolace je odolná 
proti vysokým teplotám a UV záření. 
B.7.5 Návrh čerpadla pro solární okruh 
Navrženo oběhové čerpadlo Grundfos UPS Solar 15 – 45 130 
 
















1 355,5 18x1 3,5 350 0,55 7,4 2590 777 15 3382
45 
 
B.8 Návrh zabezpečovacího zařízení 
B.8.1 Kotlový okruh 
Expanzní nádoba 
∆ݐ = ∆ݐ௠௔௫ − ݐ  
∆ݐ = 55 − 10 = 45 
n = 0,01413 
Nejnižší dovolený přetlak 
݌ௗ,ௗ௢௩ ≥ 1,1 . ℎ . ߩ . ݃  
݌ௗ,ௗ௢௩ ≥ 1,1 .4,4 .1000 .9,81 . 10
ିଷ = 47,48 ݇ܲܽ 
݌ௗ ≥ ݌ௗ,ௗ௢௩ 
݌ௗ = 60 ݇ܲܽ 
Nejvyšší dovolený přetlak 
݌௛,ௗ௢௩ ≤ ݌௞ − (ℎ௠ . ߩ . ݃ . 10
ିଷ) 
݌௛,ௗ௢௩ ≤ 300 − (1 .1000 . 9,81 . 10
ିଷ) = 290,19 ݇ܲܽ 
݌௛௣ = 250 ݇ܲܽ 
Expanzní objem 
௘ܸ = 1,3 . ௢ܸ . ݊ 
௘ܸ = 1,3 . 225 . 0,01413 = 4,13 ݈  
Objem expanzní nádoby 
ாܸே =
௘ܸ (݌௛௣ + 100)
(݌௛௣ − ݌ௗ)
           ாܸே =
4,13 (250 + 100)
(250 − 60)
= 7,6 ݈ 




݀௣ = 10 + 0,6 . ܳ௣
଴,ହ 
݀௣ = 10 + 0,6 . 15
଴,ହ = 12,3 ݉݉ → Navrženo potrubí DN 15 x 1 
Pojistné potrubí 
݀௣ = 15 + 1,4 . ܳ௣
଴,ହ 
݀௣ = 15 + 1,4 . 15
଴,ହ = 20,4 ݉݉ → Navrženo potrubí DN 22 x 1 
Pojistný ventil 




B.8.2 Solární okruh 
Expanzní nádoba 
Plnící tlak 
݌௢ = ℎ௦ . ߩ . ݃ + ݌ௗ + ݌č 
݌௢ = 8,1 .1000 .9,81 . 10
ିଷ + 50 + 9 = 138,46 ݇ܲܽ 
Konstrukční přetlak 
݌௞ = 600 ݇ܲܽ 
Otevírací přetlak pojistného ventilu 
݌௢௧ < ݌௞(ℎ௠ . ߩ . ݃) 
݌௢௧ < 600(1 .1000 .9,81 . 10
ିଷ) = 588,6 ݇ܲܽ 
݌௢௧ = 550 ݇ܲܽ 
Maximální provozní přetlak 
݌௘ = 0,9 . ݌௢௧ 
݌௘ = 0,9 . 550 = 495 ݇ܲܽ 
Návrh expanzní nádoby 




ாܸே = (1,22 + 6,1 .0,1 + 2,82).
(495 + 100)
(495 − 138,46)
= 7,8 ݈ 
Navrhuji expanzní membránovou nádobu Regulus SL012 o objemu 12 l. 
Expanzní potrubí 
݀௣ = 10 + 0,6 . ܳ௣
଴,ହ 
݀௣ = 10 + 0,6 . 67




Otevírací přetlak pojistného ventilu 
݌௢௧ = 550 ݇ܲܽ 
Průřez sedla pojistného ventilu 
ܵ௢ =
ܳ௣
ߙ௩ .  ܭ
                 ܵ௢ =
67
0,444 .1,97
= 76,6 ݉݉ଶ 
Ideální průměr sedla pojistného ventilu 










= 9,88 ݉݉ 
Skutečný průměr sedla pojistného ventilu 
݀௢ = ܽ . ݀௜                  ݀௢ = 1,46 .  9,88 = 14,42 ݉݉ 
Pojistné potrubí 
݀௣ = 15 + 1,4 . ܳ௣
଴,ହ 
݀௣ = 15 + 1,4 . 67
଴,ହ = 26,5 ݉݉ → Navrženo potrubí DN 28 x 1 





B.9 Návrh tepelné izolace 
Izolace byly navrženy podle výpočtového programu na www.tzb-info.cz a vyhovují 
vyhlášce 193/2007. 
Potrubí DN 12 x 1 
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Potrubí DN 18 x 1 
52 
 





B.10  Roční potřeba tepla a paliva 
B.10.1 Roční potřeba tepla na vytápění a ohřev vody 
Výpočet podle www.tzb-info.cz 
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B.10.2 Roční spotřeba paliva 
Výpočet byl proveden podle www.tzb-info.cz 
 
 
Hodnota roční spotřeby paliva už je zmenšena o podíl, který pokryje solární systém. 
Roční spotřeba paliva: 1 802 m3 



















C.1 Technická zpráva 
C.1.1 Identifikační údaje   
Název:     Vytápění a příprava TV pomocí solární soustavy 
Druh stavby:    rodinný dům 
Místo stavby: Železniční 85, 588 22, Luka nad Jihlavou 
Projektant:    Andrea Lustigová 
Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro provedení stavby 
Podklady: výkresová dokumentace stavby 
ČSN EN 12 831 - Tepelné soustavy v budovách - výpočet tepelného 
výkonu 
ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 
ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody 
ČSN 06 0330 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 
ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov - Požadavky 
ČSN 73 0540 - 3 - Tepelná ochrana budov - Výpočet tepelného výkonu 
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanoveni 
ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a 
ubytování 
ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody 
Nařízení vlády č. 361/2007, podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 










C.1.2 Tepelné ztráty a potřeby tepla 
Klimatické poměry 
Objekt se nachází v mírně teplé oblasti, v podoblasti MT3 s vnější výpočtovou teplotou       
te = -15°C. Jedná se samostatně stojící objekt. Počet dnů otopného období je 257. Objekt 
se nachází v normální krajině s rychlostí větru 6 m/s. Charakteristické číslo budovy B = 
8. Průměrná teplota v topném období je 3,5 °C. 
Tepelná ztráta a bilance energií 
Celková ztráta objektu:  8,1 kW 
Potřeba tepla pro přípravu TV: 3 973 kWh/rok 
Potřeba tepla pro vytápění:  17 318 kWh/rok 
C.1.3 Zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV 
Zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody je plynový kondenzační kotel ZSBR 16 – 3 
E Cerapur Comfort v kombinaci se třemi solárními kolektory FKC – 2 S o ploše 
apertury 2,25 m2 na jeden kolektor. Přebytky energie v letních měsících budou využity 
pro ohřev bazénové vody.  Kotel je závěsný s regulací výkonu kotle v rozmezí 3,7 – 
15,9 kW s odtahem spalin do komína. Solární kolektory jsou umístěny sériově na střeše 
o slonu 30° s orientací na jihovýchod. Solární systém pracuje s 35 % roztokem 
propylenglykolu, který se vypařuje při 140 °C a při teplotě -30 °C tuhne. Aby bylo 
možné použít solární kolektory pro ohřev vody a podporu vytápění, je potřeba instalovat 
kombinovaný zásobník SP 750 – 1 Solar s celkovým objemem 750 litrů. V zásobníku 
jsou umístěné dvě nádrže – vnitřní slouží k ohřevu vody a vnější k podpoře vytápění. 
Solární systém je opatřen solární stanicí AGS 5 s přidaným odlučovačem vzduchu. 
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C.1.4 Zabezpečovací zařízení 
Kotlový okruh 
Jako pojistné a zabezpečovací zařízení je navržena tlaková expanzní nádoba 
s membránou Regulus HS008 o objemu 8 litrů a pojistný ventil Duco Meibes 1/2“ x 
3/4“ s otevíracím přetlakem 300 kPa. Expanzní potrubí je napojeno na vratné potrubí. 
Solární okruh 
Zebzpečovací zařízení pro solární okruh tvoří expanzní nádoba Regulus SL012 12 litrů 
a pojistný ventil Duco Meibes 1/2“ x 3/4“ s otevíracím přetlakem 550 kPa. 
C.1.5 Otopná soustava 
Navržena je teplovodní uzavřená soustava s nuceným oběhem vody s teplotním spádem 
55/45 °C. V objektu je jedna topná větev. Otopný systém je dvoutrubkový. 
C.1.6 Oběhová čerpadla 
Systém je s nuceným oběhem vody. Všechna navržená čerpadla jsou od firmy 
GRUNDFOS a jsou elektronicky regulována. Otopná soustava obsahuje čerpadlo na 
straně otopného systému a na solárním okruhu. 
C.1.7 Otopná tělesa 
V objektu jsou navrženy dva typy otopných těles firmy KORADO. V obytných 
místnostech budou osazena otopná tělesa Radik VKM (ventil – kompakt - middle) se 
spodním středovým připojením. Tyto tělesa jsou opatřena H – šroubením, 
odvzdušňovacím ventilem a termostatickou vložkou s přednastavením regulace. Stupeň 
regulace je uveden v projektové dokumentaci.  
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V koupelnách jsou osazena trubková tělesa Koralux linear Max se spodním přímým 
napojením doplněna elektrickým topným tělesem pro kombinované vytápění. Součástí 
jsou odvzdušňovací ventily a armatura HM, která slouží k připojení tělesa. V těle 
armatury je integrován ventil a regulační uzavírací šroubení. Armatura umožňuje 
přednastavení průtoku otopným tělesem, jeho uzavření na vstupu i výstupu a díky 
termostatické hlavici regulaci tepelného výkonu.  
C.1.8 Rozvody 
Potrubní rozvod je z mědi spojovaný pájkou nebo lisovanými spoji. Horizontální 
rozvody jsou vedeny v podlaze, svislé potrubí je vedeno před stěnou v chodbě 1NP 
s průrazem přes strop. Veškeré rozvody budou opatřeny tepelnou izolací. S ohledem na 
délky přímých úseků otopného systému bude nutno systém rozvodu potrubí osadit 
kompenzátorem pro eliminaci tepelné roztažnosti materiálů potrubí. Veškeré 
horizontální potrubí bude vyspádováno pro možnost vypuštění. 
C.1.9 Regulace a měření 
Všechna otopná tělesa jsou vybavena termostatickými ventily s přednastavením a 
termostatickými hlavicemi. 
V otopném systému je použit regulátor ISM2. Na solárních kolektorech je umístěno 
teplotní čidlo, které při teplotě 120°C vypne čerpadlo solárního okruhu. Čerpadlo je 
regulátorem opět zapnuto až po ochlazení kolektoru pod 115°C. Pokud je v létě 
zásobník plně nabitý, přepne se třícestný ventil a přebytky jsou vyvedeny do bazénu. 
Další teplotní čidlo je umístěno v zásobníku ve výšce tepelného výměníku solárního 
okruhu. Je-li teplota v zásobníku vyšší než zpětná teplota vytápění, otevře se třícestný 
přepínací ventil a zásobník ohřívá vodu ve zpětném potrubí topného systému proudící 
zpět do kotle – k tomu slouží čidlo teploty v části zásobníku k ohřevu zpětné vody a 
čidlo teploty na zpětném potrubí vytápění. Čidlo teploty v zásobníku TV snímá teplotu 
teplé vody, a pokud není dostatečná teplota zajištěna solárními kolektory, vodu dohřeje 
plynový kotel. Výkon kotle je regulován dle potřeby v rozmezí 3,7 – 15,9 kW. 
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C.1.10 Plnění a vypouštění soustavy 
Plnění se provede vodou z vodovodního řadu. Vypouštění soustavy bude prováděno 
vypouštěcími kohouty ve spodní části stoupacích potrubí. Vypouštění jednotlivých 
otopných těles se provede přes integrovaný vypouštěcí ventil v tělesech. 
C.1.11 Izolace  
Potrubí a veškeré armatury budou opatřeny tepelnou izolací Rockwool PIPO ALS o 
tloušťkách: DN12 – 25mm, DN15 – 25mm, DN18 – 30mm, DN22 – 40mm. Potrubí 
solárních kolektorů uvnitř objektu bude opatřeno tepelnou izolací Rockwool pipo als o 
tloušťce 30mm, venkovní část rozvodů bude zaizolována izolací Armaflex HT o 
tloušťce 30mm. 
Izolace vyhovují vyhlášce 193/2007. 
C.1.12 Technická místnost 
Technická místnost je opatřena vpustí. Bude zde osazen kotel, solární zásobník, 
expanzní nádoby, čerpadla, hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků a ostatní 
pojišťovací a uzavírací armatury. Jednotlivá zařízení jsou v technické místnosti 
umístěna podle PD. 
C.1.13 Požadavky na ostatní profese 
Zdravotechnika: 
Přívod studené vody do technické místnosti, rozvod potrubí pitné vody, návrh vpusti 





Návrh, osazení a zapojení regulace systému, zapojení čidel teploty a tlaku, zapojení 
třícestného ventilu, zapojení řízení čerpadel  
Stavba: 
Připravenost podlahy pro vedení potrubí v podlaze, připravenost prostupů pro potrubí 
C.1.14 Montáž zařízení 
Zdroj 
Instalaci a uvedení do provozu musí provést osoba s odpovídající kvalifikací vlastnící 
osvědčení o kvalifikaci a oprávnění k činnosti odpovídajícího rozsahu. Postup uvedení 
zařízení do provozu je uveden v dodavatelské dokumentaci zařízení. 
Otopná soustava 
Montáž a uvedení otopné soustavy do provozu se řídí dle ČSN 06 0310. Montážní práce 
musí provádět osoba s osvědčením o zácviku vystaveném gestorem použitého systému. 
Po dokončení montáže zajistí zhotovitel provedení tlakové a topné zkoušky. 
C.1.15 Zkoušky 
Před uvedením soustavy do provozu je nutné provést zkoušky těsnosti, topné zkoušky a 
dilatační zkoušky podle ČSN 06 0310. O všech provedených zkouškách se vydá 
protokol. Před prováděním zkoušek se celá soustava dvakrát propláchne ohřátou topnou 
vodou. Dilatační zkouška se provádí dvojnásobným ohřátím soustavy po nejvyšší 
pracovní teplotu a jejím následným zchlazením. Topná zkouška probíhá 24 hodin. 
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Tlaková zkouška se provádí plným naplněním soustavy a řádným odvzdušněním a 
probíhá minimálně 6 hodin.  
C.1.16 Údržba a kontrola 
Údržba bude prováděna dle požadavků a předpisů výrobce jednotlivých zařízení. 
C.1.17 Bezpečnost a požární ochrana 
Zhotovitel zaručuje bezpečnost práce ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky 324/1990 – bezpečnost práce a technických zařízení při 
stavebních pracích. Veškeré práce mohou provádět pouze kvalifikované osoby. 
Pro potrubí budou zajištěny průchody požárními zdmi tak, aby izolace v průchodu 
odolávala přímému ohni minimálně o odolnosti požárně stavební konstrukce, kterou 
prochází. Bude použit např. protipožární elastický tmel. Dle ČSN 73 0833 PBS – 
Budovy pro bydlení a ubytování, nemusí technická místnost tvořit samostatný požární 
úsek. 
C.1.18 Odpadové hospodářství 
Po montáži technologických zařízení budou demontované části odstraněny dle vyhlášky 
č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dle 381/2001 Sb. 
katalogu odpadů 185/2001 Sb. V průběhu stavby budou demontované části 
odstraňovány tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti života a zdraví 
osob, ke vzniku požáru nebo nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její 
části. Odpadový materiál musí být ze stavby odstraňován neprodleně a nepřetržitě tak, 
aby nedošlo k narušení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a 




Projekt byl vypracován podle platných norem a předpisů, které jsou pro stavbu a provoz 
tímto závazné. Jakékoli změny oproti projektu budou předem konzultovány 
s projektantem. Detaily budou řešeny v průběhu stavby v rámci autorského dozoru. 
Pokud dojde k záměně zařízení oproti předloženému dokumentu bez schválení 




Výsledkem této bakalářské práce je návrh vytápění a ohřevu teplé vody v rodinném 
domě se čtyřčlennou rodinou. Jako zdroj tepla je navržen kondenzační plynový kotel, 
který je doplněn o tři solární kolektory, které slouží k podpoře vytápění. Jako zdroj pro 
ohřev teplé vody slouží právě solární kolektory. Při nedostatku slunečního záření 
dohřívá teplou vodu kondenzační kotel. Tato práce se dělí do tří částí. 
V teoretické části jsou popsány solární tepelné soustavy, typy solárních kolektorů a 
stagnace solárních soustav. 
Ve výpočtové části bylo hlavním úkolem navrhnout vhodný systém vytápění a ohřev 
vody pro rodinný dům. Jako podklad pro návrh zdroje tepla slouží vypočtené tepelné 
ztráty objektu a další potřebné hodnoty, které jsou potřebné pro návrh přípravy teplé 
vody, dimenzování potrubí a dalších náležitostí projektu. 
Třetí částí je projekt, který je tvořen technickou zprávou, která obsahuje souhrnné 
informace potřebné ke správnému provedení a funkci navrženého systému. Další 
součástí projektu jsou výkresy. 
Projekt byl vypracován podle platných norem a vyhlášek.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
b redukční činitel [-] 
d tloušťka vrstvy [m] 
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